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MBR 膜组件固定方式

MBR 膜组件放入膜池后，为防止膜系统运行时由于曝气量比较大导致膜组件发生漂

移，进而引起管路渗漏、破损的情况发生，MBR 膜组件在膜池中应进行固定。常见的固

定方式有两种：
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注：MBR 平板膜组件应采用固定方式二，请提前跟膜能（MONON）公司沟通

特别提示：

本资料只适用于杭州膜能膜分离科技有限公司生产制造的高抗污染 FR-MBR 膜产品!

对于其他一些膜厂家的 MBR 膜组件，因为 MBR 膜机架的强度、结构等不一样请谨慎参考！
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